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Tablero General de Baja Tension
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ESENCIAL SISTEMAS PALACIO I Y PALACIO II - Barra Cu 40x10 mm ESENCIAL PALACIO II - Barra Cu 100x10 mm

CONMUTADORA MANUAL
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Bajo carga
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NOTA: Se deberá instalar en la puerta del TGBT una parada de emergencia (con golpe de puño) para
casos de incendio,  que actuará sobre las bobinas de apertura de las llaves generales de las barras
"NO-Esenciales", "Sistemas", y sobre todas las salidas de la barra "Escenciales" con excepción de la
alimentación a bombas de incendio.
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