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S3 - 36HP - ETAPA 1
Oficinas Norte Piso 02-03-04]

S2 - 36HP - ETAPA 1
Oficinas Norte PB - Piso 01

S6 - 22HP - ETAPA 2
Circulacién oeste Piso 01/02

S7 - 22HP - ETAPA 2
Circulacion oeste Piso 03/04

58 - 28HP - ETAPA 2

Circulacion este Piso 01/02

DATACENTER

e parz

VRF

INFORMATICA

il

porte par:

ior F

—
| =

REFERENCIAS

B Luminaria

D Luminaria
. Luminaria

N Luminaria

Luminaria

Se reemplazan puntos de iluminacién por nuevos (segdn PETG_IE)

@ Fotocontrol (segin PETG_IE)

NOTA: por cada modelo de luminaria se deberdn proveer en caja cerrada 5 (cinco) unidades de repuesto (Ver PETP)

led de adosar. Lucciola Nuovo Elegante Plafon. BLP123.

led de embutir. Lucciola Nuovo Elegante. BPEO66. 45W.
Lucciola Nuovo Elegante Plafon. BLPO66.
Lucciola Plasma Backlight. BLP154. 18W.
Lucciola Plasma Backlight. BLP150. 12W.

e
® Boca de iluminacién. Se acondicionan empalmes y se coloca tapa

QUINTO PISO

45W. 4400im. 1207x296 mm.

4400im. 605x605 mm.

45W. 4400im. 594x594 mm.

1350Im. 210x210 mm.

960Im. Digmetro 160 mm.

ciega.

PLANO DE: QUINTO PISO ESCALA: s/e

PLANO:

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe 5

0BRA: REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE CIRCULACIONES Y NUEVO SPCR EN RAFAELA




