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ALARMA INCENDIO DENTRO DE BPC CCTV TABICADA
Ø38 mm

CD-ALARMA INCENDIOS Cañeria entre cajas metálicas 40
x 40 de Ø 1 1/2 Ø38 mm
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NUEVO PLENO EXCLUSIVO
para instalación eléctrictrica y CD
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REFERENCIAS CORRIENTES DÉBILES
DETECCIÓN DE INCENDIO

T

Caja octogonal grande metálica sobre cielorraso. 

La cañería de unión entre cajas de empalme debe ser galvanizada liviana de 1 1/4 ".
La cañería de unión entre cajas de empalme y el resto de las cajas debe ser galvanizada 
liviana de 1".
El ducto de la sala técnica deberá ser usado para el tendido entre los distintos pisos

Caja metálica 10x10, ubicada a 15cm por debajo de cielorraso.

Caja de empalme metálica 40x40x15 tomada a bandeja.

Caja metálica 10x5, ubicada a 1.15m de altura sobre tabique.

Obra: Plano:

Escala:Aprobó:Revisó:Dibujó: Fecha:

Nº Fecha Descripción

Comitente:

APJ
ANEXO PALACIO DE 

JUSTICIA DE SANTA FE

Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe
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NOTA: Todas las medidas serán verificadas en obra
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